
横手市水道事業 排水水質検査結果 (令和4年度）

大沢浄水場

20日 27日 11日 25日 8日 22日 6日 20日 3日 24日 7日 21日 5日 19日 9日 24日 6日 21日 11日 25日 8日 16日 8日 15日

1 ｐＨ 7.0 7.1 6.7 7.1 7.0 6.7 7.0 7.2 7.1 6.8 7.2 7.0

2 【ｐＨ測定時水温　】 18.5 23.0 20.0 25.0 24.0 22.5 20.5 19.0 17.5 17.5 11.5 19.0

3 ＢＯＤ（mg/L） 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 ＜1 ＜1 2.0 ＜1 ＜1 ＜1

4 ＣＯＤ Ｍｎ（mg/L） 1.8 1.8 1.2 1.6 1.7 1.5 1.5 1.0 1.6 1.2 1.0 1.6

5 ＳＳ（mg/L） 3.4 3.4 4.0 4.8 3.0 1.4 11.0 1.4 2.2 ＜0.5 2.0 1.2 4.8 3.0 ＜0.5 1.0 2.6 2.8 1.2 2.8 1.6 2.2 2.0 3.0

大沢第二浄水場

20日 27日 11日 25日 8日 22日 6日 20日 3日 24日 7日 21日 5日 19日 9日 24日 6日 21日 11日 25日 8日 16日 8日 15日

1 ｐＨ 6.8 6.9 6.7 6.7 7.0 6.7 7.0 7.2 6.9 6.9 7.1 7.0

2 【ｐＨ測定時水温　】 19.0 23.0 20.0 25.5 24.0 22.5 20.5 18.5 18.5 17.0 11.5 19.0

3 ＢＯＤ（mg/L） 2.0 1.0 2.0 ＜1 1.0 ＜1 1.0 ＜1 2.0 ＜1 ＜1 ＜1

4 ＣＯＤ Ｍｎ（mg/L） 3.1 2.7 2.6 7.7 3.6 1.8 3.6 3.8 3.3 3.5 1.4 3.8

5 ＳＳ（mg/L） 10.0 3.6 7.0 3.0 5.5 4.4 65.0 15.0 7.6 4.6 3.6 5.0 5.8 7.4 6.8 4.4 5.6 4.6 6.3 7.0 2.8 3.4 6.6 9.2

大森浄水場

20日 27日 9日 25日 6日 22日 5日 20日 8日 24日 5日 21日 4日 19日 8日 24日 5日 21日 12日 25日 7日 16日 6日 15日

1 ｐＨ 6.9 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.6 6.8 7.1 7.3 6.8 6.8

2 【ｐＨ測定時水温　】 20.5 21.5 19.5 25.5 24.0 25.0 24.0 19.5 20.5 15.5 17.0 20.0

3 ＢＯＤ（mg/L） 1.0 ＜1 ＜1 2.0 ＜1 ＜1 1.0 ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 1.0

4 ＣＯＤ Ｍｎ（mg/L） 1.5 1.0 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 ＜0.5 ＜0.5

5 ＳＳ（mg/L） 3.4 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 1.6 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
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